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NOTA 1: VER # DE CABOS E FIOS DOS QL'S

MEDIDORES E BARR.GERAL NOS DIAG.
UNIFILAR

NOTA 3: ELETROCALHAS (EC) NAO INDICADAS

NOTA 4: TODOGS OS CHICOTES TERAQ PLAQUETAS

DE INDENTIFICACAO

NOTA 5: TODAS AS ELETROCALHAS TERKO SUPORTE

A CADA 1,5m

NOTA 6: NA NOTA 3 QUANDO LER 38x38mm CON-—

SIDERAR PERFILADOS

NOTA 7:  OS APT'S QUE POSSUEM DOIS CHUVEIROS,

TECNICAMENTE PARA MANTER O EQUILIBRIO

DE CARGA ENTRE FASES ADOTOU-SE A OP—

mwu DE MEDICAO DA TABELA 12 ANEXO1,
13<0l<22

NOTA 8: OS APT'S QUE POSSUEM TRES CHUVEIROS,

MQ DE MEDICAO DA TABELA 13 ANEXO1,
13<Cl<22
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